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YHUBEP3UTET Y HALIY
MALUMHCKWA ®AKYNTET
3ABO[ 3A MALLMHCKO UHXEHEPCTBO
NNABOPATOPWUJA 3A TEPMOTEXHUKY,
TEPMOEHEPIETUKY U NMPOLECHY TEXHUKY
18000 Huw, yn. A. Megeepnesa 6p. 14, Ten/cpakc 018/588-199
Ten. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - pykosogunay 3asoga
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

U3BELLTAJ O UCMTUTUBAHY
Bp. 612-22-7/18

TepmocTtarcke rnase CTAHOAPL apTukn 6p.7260 n 7230,
m MUHU apTukn 6p. 9200
HERZ Armaturen

Hapyuunau: HERZ Armaturen d.o.o. Industrijska zona bb, Nova
Pazova, Serbia

Metoa ucnutuBama: W3BpLueHa je KOHTpona AUMEH3Uja U PYHKLMOHAMHOCTM
npema SRPS EN 215:2012 n WU3BewTaj 0 ucnutusamy
Op. 612-22-24-1/11

Mopauu o ysopuuma: Hapyuunau je nocTaBuo y3opke TepMoCcTaTCKuX rmasa

Pesynrtatu ucnutusamwa: KoHcTpykumja u aumeHsuje oarosapajy TEXHUYKO]
AOKYMeHTauuju

W3sewTaj o ncnutuBamy Baxu 40 jaHyapa 2023. roguHe
PesynTaTv ucnutusara ce 0AHOCE CaMo Ha UcnuTaHe y3opke. OBaj U3BeLLTaj 0 UCNUTUBArY Ce CMe YMHOXaBaTh UCKIbYH4UBO Y
UenuHK 1 camo y3 nucmeHo ogobpetse pykosoguoua nabopartopuje
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REZULTATI ISPITIVANJA

1. PREDMET ISPITIVANJA

Na osnovu zahteva Narucioca izvrSeno je ispitivanje termostatskih glava
STANDARD artikl br.7260, 7230 i MINI 9200, proizvod HERZ Armaturen.

2. NARUCILAC
HERZ Armaturen d.o.o. Industrijska zona bb, Nova Pazova, Serbia

3. NAMENA PROIZVODA
Termostatske glave STANDARD artikl br.7260, 7230 i MINI 9200 sluze za
ugradnju u grejnim instalacijama.
4. UZORCI ZA ISPITIVANJE
Za ispitivanje su dostavljeni uzorci termostatskih glava STANDARD artikl
br.7260, 7230 i MINI 9200.
5. TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Termostatske glave STANDARD artikl br.7260, 7230 i MINI 9200 prema
podacima proizvodaca imaju osnovne dimenzije date su na slici 1:

@48

Slika 1. Izgled i dimenzije termostatskih glava STANDARD artikl br.7260, 7230 i MINI
9200
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6. KONTROLA KVALITETA

6.1. Provera mera

Pregledom dostavljenih uzoraka termostatskih glava STANDARD artikl br.7260,
7230 i MINI 9200 utvrdeno je da su oblik i konstrukcija navedenih termostatskih glava,
kao i glavne spoline i prikljuéne mere u saglasnosti sa prilozenom tehni¢kom
dokumentacijom i da odgovaraju funkciji proizvoda.

7. ZAKLJUCAK

Na osnovu zahteva NaruCioca izvrSeno je ispitivanje termostatskih glava
STANDARD artikl br.7260, 7230 i MINI 9200, proizvodaca HERZ Armaturen.
Na osnovu izvrSenog pregleda i obavljenih ispitivanja doslo se do sledecih
zakljucaka:
- konstrukcija i dimenzije odgovaraju tehni¢koj dokumentaciji,
- karakteristike termostatskih glava odgovaraju karakteristkama koje je dao
proizvodac.

Na osnovu svega napred izloZenog moze se =zakljuciti da su ispitivane
termostatske glave STANDARD artikl br.7260, 7230 i MINI 9200 kvalitetno izradeni i
da se mogu upotrebljavati shodno svojoj osnovnoj nameni u instalacijama grejanja.
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