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U3BELUTAJ O UCTTUTUBAHY
Bp. 612-22-9/18

TepMoOCTaTCKM paaujaTOpPCKU BEHTUN
™mn HERZ-TS-98-V 3-ocHun AB 7658 V u CD 7659 V — HERZ Armaturen

Hapyuunau;: HERZ Armaturen d.o.o. Industrijska zona bb, Nova
Pazova, Serbia

MeToq ucnutuBama: M3BpLueHa je KOHTpona AuMeH3Wja, (DYHKLMOHANMHOCTA 1
ucnuTUBake YBpcTohe npema
SRPS EN 12266-1:2013 n SRPS EN 215:2012.

Mopaum o ysopuuma: Hapy4nnal je 4ocTaBMo y30pKe BEHTUNA
Peayntatu ucnutusamwa: MakcumanHu pagHu npuTuUcak 1 MPa
MakcumanHa pagHa Temneparypa 110 °C

Waeewraj 0 ncnutusamy Baxu 40 jaHyapa 2023. roauHe
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REZULTATI ISPITIVANJA

1. PREDMET ISPITIVANJA

Na osnovu zahteva naruéioca izvr$eno je ispitivanje termostatskih radijatorskih
ventila HERZ-TS-98-V 3-osni AB 7658 V i CD 7659 V nazivne velicine DN15, proizvod
HERZ Armaturen.

2. NARUCILAC
HERZ Armaturen d.o.o. Industrijska zona bb, Nova Pazova, Serbia

3. NAMENA PROIZVODA

Termostatski radijatorski ventil HERZ-TS-98-V 3-osni AB 7658 V i CD 7659 V
sluze za ugradnju u grejnim instalacijama.

4. UZORCI ZA ISPITIVANJE

Za ispitivanje su dostavljeni uzorci termostatskih radijatorskih ventila HERZ-TS-
98-V 3-osni AB 7658 V i CD 7659 V nazivne veli¢ine DN15.

5. TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Termostatski radijatorski ventili HERZ-TS-98-V 3-osni AB 7658 V i CD 7659 V
prema podacima proizvodaca imaju karakteristike date u tabeli 1, a izgled i osnovne
dimenzije date su na slici 1:

Tabela 1. Karakteristike HERZ-TS-98-V termostatski ventil 3-osni AB 7658 V i

CD 7659V
Art.- Br. Opis R %) L H | h | Narudzbeni broj
7658 V AB Y2 15 | 83 | 26 | 3 17658 67
7659 V CD Va 15 | 83 | 268 | 81 17659 67

Slika 1. Izgled i dimenzije HERZ-TS-98-V termostatski ventil 3-osni AB 7658 V i CD
7659 V
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6. KONTROLA KVALITETA

6.1. Provera mera

Pregledom dostavljenih uzoraka HERZ-TS-98-V termostatskih ventila 3-osni
AB 7658 V i CD 7659 V utvrdeno je da su oblik i konstrukcija navedenih ventila, kao i
glavne spoljne i prikljuéne mere u saglasnosti sa prilozenom tehnickom dokumentacijom
i da odgovaraju funkciji proizvoda.

6.2. Ispitivanje ¢évrstoce kucista

Ispitivanje Cvrstoc¢e kucista termostatskih radijatorskih ventila HERZ-TS-98-V 3-
osni AB 7658 V i CD 7659 V izvrieno je stati¢kim pritiskom, vodom u svemu prema
SRPS EN 12266-1:2013

U toku trajanja ispitivanja na ventilima nisu registrovane bilo kakve deformacije
niti je doslo do curenja.

7. ZAKLJUCAK

Na osnovu zahteva Naruc€ioca izvrSeno je ispitivanje termostatskih radijatorskinh
ventila HERZ-TS-98-V 3-osni AB 7658 V i CD 7659 V, proizvodaca HERZ Armaturen.
Na osnovu izvrSenog pregleda i obavljenih ispitivanja doslo se do sledecih
zaklju¢aka:
- konstrukcija i dimenzije ventila odgovaraju tehnic¢koj dokumentaciji,
- na ventilima u uslovima ispitivanja i normalnim uslovima upotrebe nigde nisu
nastale trajne deformacije ili bilo kakava o$tec¢enja pojedinih elemenata,
- karakteristike ventila odgovaraju karakteristikama koje je dao proizvodac.

Na osnovu svega napred izlozenog moze se =zakljuciti da su ispitivani
termostatski radijatorski ventili HERZ-TS-98-V 3-osni AB 7658 V i CD 7659 V nazivnih
velicina DN15 kvalitetno izradeni i da se mogu upotrebljavati shodno svojoj osnovnoj
nameni u instalacijama grejanja.

18.01.2018. Ispitivanje izvrsili:
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