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YHUBEP3WUTET Y HALLY
MALLUMHCKWN ®AKYNTET
3ABO[ 3A MALWMHCKO UHXEHEPCTBO
JTABOPATOPWUJA 3A TEPMOTEXHUKY,
TEPMOEHEPIETUKY U NMPOLUECHY TEXHUKY
18000 Huw, yn. A. Measegaesa 6p. 14, Ten/cdakc 018/588-199
Tten. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - pykoBognnay 3aeoga
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

M3BELWUTAJ O UCTIUTUBAKY
Bp. 612-22-27/19

TepmMoOCTaTCKU pagujaTOpPCKU BEHTUN Ca CKPUBEHUM
npegHaMmewTambem
Tvn HERZ-TS-90-V npaBu, yraoHu v yraoHu crneuujan mogersn apTukn
O6p.7723 V, 6p.7724 V n 6p.7728 V — HERZ Armaturen

Hapyuunau;: HERZ Armaturen d.o.o. Industrijska zona bb, Nova
Pazova, Serbia

MeToa ucnutuBama: WN3BpLueHa je KoHTpona AuMeH3uja, hyHKLUMOHANMHOCTY 1
ucnuTuBawe Yspctohe npema
SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 215:2012,
M3eewTaj o ucnutmeamwy 6p. 612-22-13/11.

Mopaum o y3opumma: Hapy4unal je 4ocTaBuO y30pKe BEHTUMNA HA3UBHUX
BenuyuHa DN10, DN15 u DN20

PeaynTtatu ucnutusamwa: MakcumanHu pagHu npuTucak 1 MPa
MakcumanHa pagHa Temneparypa 120 °C

WasewrTaj o ucnutusamy Baxu 4o mapTta 2024. roguHe
PeaynTaTu ucnutueatba ce 04HOCE Camo Ha ucnuTaHe ysopke. OBaj U3BELUTA] O UCMIUTUBAKY CE CME YMHOXABATH UCKIbYYUBO y
UennHu n camo y3 nucmeHo ogobpetrse pykoesoguoua nabopaTopuje
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REZULTATI ISPITIVANJA

1. PREDMET ISPITIVANJA

Na osnovu zahteva Narucioca izvrSeno je ispitivanje termostatskih radijatorskih
ventila HERZ-TS-90-V sa skrivenim podesavanjem pravi, ugaoni i ugaoni specijal
model, artikl br.7723, br.7724 i br.7728 nazivne veli¢ine DN10, DN15 i DN20 proizvod
HERZ Armaturen (dimenzije date u tabeli 1).

2. NARUCILAC

HERZ Armaturen d.o.o. Industrijska zona bb, Nova Pazova, Serbia
3. NAMENA PROIZVODA

Termostatski radijatorski ventili HERZ-TS-90-V sa skrivenim podeSavanjem
pravi, ugaoni i ugaoni specijal model, artikl br.7723, br.7724 i br.7728 sluze za
ugradnju u grejnim instalacijama.

4. UZORCI ZA ISPITIVANJE

Za ispitivanje su dostavljeni uzorci termostatskih radijatorskih ventila HERZ-TS-
90-V sa skrivenim podesSavanjem pravi, ugaoni i ugaoni specijal model, artikl
br.7723, br.7724 i br.7728 nazivne velicine DN10, DN15 i DN20.

5. TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Termostatski radijatorski ventii HERZ-TS-90-V sa skrivenim podesavanjem
pravi, ugaoni i ugaoni specijal model, artikl br.7723, br.7724 i br.7728 prema
podacima proizvodaca imaju karakteristike date u tabeli 1, a izgled i osnovne dimenzije
date su na slici 1:

Tabela 1. Karakteristike Termostatski radijatorski ventil HERZ-TS-90-V

Art.- Br. Opis DN R @ L H | h | NarudZbeni broj |
Red F” ventil 10 | 3/8" | 12 | 75 | 27 | - 17723 65
7723 ’ 15 1/2" | 156 | 83 | 27 | - 17723 67

prave izvedde 503 T 18 [ 98 | 27 | - 17723 69

10 | 3/8" | 12 | 49 | 27 |20 17724 65
15 | 1/2” | 15 | 54 | 23 | 23 17724 67
20 | 3/4" | 18 | 63 | 23 | - 17724 69
10 | 3/8" | 12 | 49 | 35 |27 17728 65

7728 Ugaoni specijal 15 | 1/2° | 15 | 55 | 35 |29 e

Red ,F” ventil
ugaone izvedbe

7724

7723 V 7724V 7728 V
Slika 1. Izgled i dimenzije ventila HERZ-TS-90-V sa skrivenim pode$avanjem pravi
ugaoni i ugaoni specijal model
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6. KONTROLA KVALITETA

6.1. Provera mera

Pregledom dostavljenih uzoraka termostatskih radijatorskih ventila HERZ-TS-90-
V sa skrivenim podesavanjem pravi, ugaoni i ugaoni specijal model, artikl
br.7723, br.7724 i br.7728 utvrdeno je da su oblik i konstrukcija navedenih ventila, kao |
glavne spoljne i prikljuéne mere u saglasnosti sa prilozenom tehni¢kom dokumentacijom
i da odgovaraju funkciji proizvoda.

6.2. Ispitivanje ¢vrstoce kucista

Ispitivanje Cvrsto¢e kucisSta termostatskih radijatorskih ventila pravi, ugaoni i
ugaoni specijal model, artikl br.7723, br.7724 i br.7728 izvrSeno je statickim
pritiskom, vodom u svemu prema SRPS EN 12266-1:2013.

U toku trajanja ispitivanja na ventilima nisu registrovane bilo kakve deformacije
niti je doslo do curenja.

7. ZAKLJUCAK

Na osnovu zahteva Narucioca izvrSeno je ispitivanje termostatskih radijatorskih
ventila HERZ-TS-90-V sa skrivenim podesavanjem pravi, ugaoni i ugaoni specijal
model, artikl br.7723, br.7724 i br.7728, proizvodaca HERZ Armaturen.

Na osnovu izvrSenog pregleda i obavljenih ispitivanja doslo se do sledecih
zakljucaka:

- konstrukcija i dimenzije ventila odgovaraju tehni¢koj dokumentaciji,

- na ventilima u uslovima ispitivanja i normalnim uslovima upotrebe nigde nisu
nastale trajne deformacije ili bilo kakava ostec¢enja pojedinih elemenata,

- karakteristike ventila odgovaraju karakteristikama koje je dao proizvodac.

Na osnovu svega napred izloZzenog moze se zakljuciti da su ispitivani
ermostatskih radijatorskih ventila HERZ-TS-90-V sa skrivenim podesavanjem pravi,
ugaoni i ugaoni specijal model, artikl br.7723, br.7724 i br.7728 nazivne veli¢ine
DN10, DN15 i DN20 kvalitetno izradeni i da se mogu upotrebljavati shodno svojoj
0osnovnoj nameni u instalacijama grejanja.
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